










ERROR 07 + FILTER + 30 сек звуковой сигнал. Выключение установки по сигналу
датчика загрязнённости фильтра.
 Высвечивание на дисплее сообщения «ERROR 07» означает необходимость 
замены пылевого фильтра.
 Сброс состояния аварии осуществляется сбросом питания всей установки.


